
Cхема подключения извещателей серии RT-RTL к прибору приемно-контрольному охранно-пожарному «Циркон»

R ок. - 7,5 кОм

Примечание. Суммарное сопротивление проводов без учета сопротивления оконечного резистора R ок. составляет не более 100 Ом.
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От 1 до 15 шт.
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ППКОП - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный “Циркон”


